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Genel Bakõş

Çizimler temsilidir. Ekipmanõnõz bu kõlavuzda gösterilenden 
farklõ olabilir. 

İçindekilerin tümünün telif hakkõ © 2004 American Power 
Conversion Corporation�a aittir. Her hakkõ saklõdõr. İzinsiz 
olarak tümüyle veya kõsmen çoğaltõlmasõ yasaktõr. APC® ve 
Symmetra® American Power Conversion Corporation'õn 
kayõtlõ ticari markalarõdõr. Diğer tüm markalarõn mülkiyeti 
kendi sahiplerine aittir.

Montaj

Klips Somunlarõnõ Takõn
1. Klips somun konumlarõnõ sehpanõn ön tarafõnda 

işaretleyin.

a. Sehpadaki alt u-boşluk veya istenilen u-boşluk 
konumundan itibaren sayõn.

b. Klips somun konumlarõ için tabloya bakõn.
c. Klips somunlarõ sehpa üzerinde işaretlenen 

konumlara takõn.

Raylarõ Takõn
1. Ray delik konumlarõnõ sehpanõn dört tarafõnda 

işaretleyin.

a. Ray delik konumlarõ için tabloya bakõn.
b. Sehpadaki alt u-boşluk veya istenilen u-boşluk 

konumundan itibaren sayõn.

2. Raylarõ sehpanõn iç
derinliğine göre kaydõrõn ve ayarlayõn.

3. Raylarõ sehpa içindeki işaretlenmiş 
konumlarõna takmak için karşõ sõkma vidalarõnõ 
kullanõn.
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KGK 8 kVA
KGK 16 kVA
Ön: 1, 3, 4, 5
Arka: 2, 3, 4, 5

KGK 8 kVA
15, 24, 38

KGK 16 kVA
15, 24, 33, 
42, 48, 56
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Montaj

Klips Somunlarõnõ Takõn
1. Klips somun konumlarõnõ sehpanõn ön tarafõnda 

işaretleyin.

a. KGK üzerindeki ilk u-boşluk noktasõndan 
itibaren sayõn.

b. Klips somun konumlarõ için tabloya bakõn.
c. Klips somunlarõ sehpa üzerinde işaretlenen 

konumlara takõn.

Raylarõ Takõn
1. Ray delik konumlarõnõ sehpanõn dört tarafõnda 

işaretleyin.

a. Ray delik konumlarõ için tabloya bakõn.
b.

KGK üzerindeki ilk u-boşluk konumundan itibaren 
sayõn.

2. Raylarõ sehpanõn iç
derinliğine göre kaydõrõn ve ayarlayõn.

3. Raylarõ sehpa içindeki işaretlenmiş 
konumlarõna takmak için karşõ sõkma vidalarõnõ 
kullanõn.
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3 Akü Çerçevesi
13

9 Akü Çerçevesi
15, 24, 33

3 Akü Çerçevesi
9 Akü Çerçevesi

Ön: 1, 3, 4, 5
Arka: 2, 3, 4, 5
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